CISTERNA VERTICAL MODULAR 1000L

PLACA DE INDICAGAO
DE AGUA NAO POTAVEL

A TUBULACAO DEVERA SER PINTADA NA
COR ROXA, CONFORME NBR 15.527/2019.
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SUPORTE EM CONCRETO
PARA CISTERNA
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DETALHE - AGUAS PLUVIAIS
DET. GENERICO DRENAGEM

Escala: 1:20

AS  CAIXAS DB PASSAGEM,

AGUA DE REUSO

IMPROPRIA
PARA CONSUMO

DETALHE H21 - PLACA DE IDENTIFICACAO
DE AGUA NAO POTAVEL

Sem Escala

BEM COMO AS SAIDAS DOS

CONDUTORES, TANTO PLUVIAL QUANTO ESGOTAMENTO SANITARIO,
DEVERAO SER INTERLIGADAS EM SUAS RESPECTIVAS REDES DE

IMPLANTACAO (ESGOTO OU PLUVIAL) AS QUAIS DEVERAO SER
DIMENSIONADAS PARA ATENDER A DEMANDA.

AS TUBULACOES APARENTES DE AGUA NAO POTAVEL DEVERAO
SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM A INSCRICAO “AGUA NAO
POTAVEL”, CONFORME ABNT NBR 15.527/2019, SENDO PROIBIDA
QUALQUER INTERLIGACAO COM O SISTEMA DE AGUA POTAVEL.
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DETALHE H20 - CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS
CISTERNA PRE FABRICADA

Escala: 1:50

SUPORTE EM CONCRETO
PARA CISTERNA

Conexdes - Aguas Pluviais

B  UBULACAO DE AGUA PLUVIAL NKO POTAVEL

CAU A30.869-2, SOB OS RRTs N°14606419
IMPLANTACAO DO PROJETO PADRAO

EDIFICAGAO DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS
ISAURA MARQUES DE SOUZA

1000 LITROS, COM TAMPA

Descrigao Qtd Unit

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM (NBR 5688) 59.00 m
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM (NBR 5688) 37,00 m
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 75 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 13,00 Un
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 5 00 U
DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M ’ n
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 3.00 Un
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M ’

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 100 Un

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA
PROGRAMA INFANCIA FELIZ
NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA

MUNICIPIO:
ESTADO DO PARANA

66666666

LOCAL:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORES DO PROJETO PADRAO/ REGISTRO PROF:

ARQ. ADRIANA GARCIA CAU A43.929-0

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA CAU A30.869-2

PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX
00.000/0001-00

OOOOOOOOOOOOOOO

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAGAO/ REGISTRO PROF:
ARQ./ENG. XXXXXXXXX CAU/CREA 00000

DESENHO:

ESCALA DO DESENHO:

ARQ
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